
7 î��þ

; |o 17.0 # 18.0 # 21.0 #

; ë}y} 0.10 ÿÿ/lïN 0.75 mg/l 0.57 mg/l 0.68 mg/l

1 N®}Ï 100 [/mlïO 0 [/ml 0 [/ml 0 [/ml

2 �ùÏ }ûu¼ztsx

3 »ùÿ¶ðÛs}~W\{ 0.003 mg/lïO

4 |�Ûs}~W\{ 0.0005 mg/lïO 0.00005 mg/loî

5 »üóÛs}~W\{ 0.01 mg/lïO 0.001 mg/loî

6 ÛÛs}~W\{ 0.01 mg/lïO

7 ò}Ûs}~W\{ 0.01 mg/lïO 0.001 mg/loî

8 }ï¿ýðW\{ 0.05 mg/lïO 0.002 mg/loî

9 Þ}ùkú} 0.04 mg/lïO

10 ·²óW{´ºóÛsyW·²ó 0.01 mg/lïO 0.001 mg/loî

11 }ùkú}ÛsÞ}ùkú} 10 mg/lïO 0.08 mg/l

12 õó}Ûs}~W\{ 0.8 mg/lïO 0.13 mg/l

13 û¶}Ûs}~W\{ 1 mg/lïO

14 ßyWý} 0.002 mg/lïO 0.0002 mg/loî

15 ÿÿÿ0¸º½µó 0.05 mg/lïO

16 
·¹-ÿÿÿ0¸¿ýý¸ñüóÛsø

ùó¹0ÿÿÿ0¸¿ýý¸ñüó
0.04 mg/lïO

17 ¸¿ýýñ¿ó 0.02 mg/lïO

18 öøù¿ýý¸ñüó 0.01 mg/lïO

19 øú¿ýý¸ñüó 0.01 mg/lïO

20 ùó¼ó 0.01 mg/lïO

21 y}ù 0.6 mg/lïO 0.09 mg/l

22 ¿ýýóù 0.02 mg/lïO 0.002 mg/loî

23 ¿ýýûûð 0.06 mg/lïO 0.009 mg/l

24 ¸¿ýýóù 0.03 mg/lïO 0.003 mg/loî

25 ¸öýò¿ýýñ¿ó 0.1 mg/lïO 0.003 mg/l

26 í}ù 0.01 mg/lïO 0.001 mg/loî

27 ÿøúÿýñ¿ó 0.1 mg/lïO 0.017 mg/l

28 øú¿ýýóù 0.03 mg/lïO 0.006 mg/l

29 öýò¸¿ýýñ¿ó 0.03 mg/lïO 0.005 mg/l

30 öýòûûð 0.09 mg/lïO 0.001 mg/loî

31 ûûð²û÷òù 0.08 mg/lïO 0.008 mg/loî

32 ÞÛÛs}~W\{ 1 mg/lïO

33 ²ûÿû¶ðÛs}~W\{ 0.2 mg/lïO 0.08 mg/l

34 ÖÛs}~W\{ 0.3 mg/lïO

35 �Ûs}~W\{ 1 mg/lïO

36 úøú¶ðÛs}~W\{ 200 mg/lïO 21.4 mg/l

37 þó¼óÛs}~W\{ 0.05 mg/lïO

38 yW{´ºó 200 mg/lïO 21.8 mg/l 24.8 mg/l 24.5 mg/l

39 »û·¶ð1þ°ý·¶ð{ÿ|þÿ 300 mg/lïO 55 mg/l

40 ¼~ë}{ 500 mg/lïO 155 mg/l

41 ö´ºó}÷�gv 0.2 mg/lïO

42 ¸·º¹ÿó 0.00001 mg/lïO

43 ÿ0ññû´½üûýºüû 0.00001 mg/lïO

44 ß´ºó}÷�gv 0.02 mg/lïO

45 õ·þüûÞ 0.005 mg/lïO

46 o�{ÿÿÿÿÿ 3 mg/lïO 0.6 mg/l 0.8 mg/l 0.8 mg/l

47 ÿÿt

48 w

49 í�

50 òþ 5 þïO 0.5 þoî 0.5 þoî 0.5 þoî

51 ïþ 2 þïO 0.1 þoî 0.1 þoî 0.1 þoî

îÜÿ~þ0|î}ÿ}ÿN¯è4m|5ÿzüm||ÿÿ
ÿþt R5.4.12 R5.5.10 R5.6.7

-

O}û O}û O}û

5.8ÿ8.6 7.6 7.6 7.7

u~wztsx u~zw u~zw u~zw

u~wztsx u~zw u~zw u~zw

|Óý|îÿþvÛ ï ï ï



; |o 18.0 # 18.0 # 18.0 # 18.0 # 18.0 # 18.0 #

1 N®}Ï 3200 [/ml 3200 [/ml 79 [/ml 600 [/ml 150 [/ml 170 [/ml

2 �ùÏ

3 »ùÿ¶ðÛs}~W\{ 0.0003 mg/loî 0.0003 mg/loî 0.0003 mg/loî 0.0003 mg/loî 0.0003 mg/loî 0.0003 mg/loî

4 |�Ûs}~W\{ 0.00005 mg/loî 0.00005 mg/loî 0.00005 mg/loî 0.00005 mg/loî 0.00005 mg/loî 0.00005 mg/loî

5 »üóÛs}~W\{ 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

6 ÛÛs}~W\{ 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.002 mg/l 0.001 mg/loî 0.002 mg/l

7 ò}Ûs}~W\{ 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

8 }ï¿ýðW\{ 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî

9 Þ}ùkú} 0.004 mg/loî 0.004 mg/loî 0.004 mg/loî 0.004 mg/loî 0.004 mg/loî 0.004 mg/loî

10 ·²óW{´ºóÛsyW·²ó 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

11 }ùkú}ÛsÞ}ùkú} 0.05 mg/loî 0.05 mg/loî 0.05 mg/loî 0.05 mg/loî 0.05 mg/loî 0.05 mg/loî

12 õó}Ûs}~W\{ 0.12 mg/l 0.13 mg/l 0.10 mg/l 0.12 mg/l 0.16 mg/l 0.14 mg/l

13 û¶}Ûs}~W\{ 0.1 mg/loî 0.1 mg/loî 0.1 mg/loî 0.1 mg/loî 0.1 mg/loî 0.1 mg/loî

14 ßyWý} 0.0002 mg/loî 0.0002 mg/loî 0.0002 mg/loî 0.0002 mg/loî 0.0002 mg/loî 0.0002 mg/loî

15 ÿÿÿ0¸º½µó 0.005 mg/loî 0.005 mg/loî 0.005 mg/loî 0.005 mg/loî 0.005 mg/loî 0.005 mg/loî

16 
·¹-ÿÿÿ0¸¿ýý¸ñüóÛsø

ùó¹0ÿÿÿ0¸¿ýý¸ñüó
0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

17 ¸¿ýýñ¿ó 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

18 öøù¿ýý¸ñüó 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

19 øú¿ýý¸ñüó 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

20 ùó¼ó 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî 0.001 mg/loî

21 y}ù

22 ¿ýýóù

23 ¿ýýûûð

24 ¸¿ýýóù

25 ¸öýò¿ýýñ¿ó

26 í}ù

27 ÿøúÿýñ¿ó

28 øú¿ýýóù

29 öýò¸¿ýýñ¿ó

30 öýòûûð

31 ûûð²û÷òù

32 ÞÛÛs}~W\{ 0.008 mg/l 0.002 mg/l 0.001 mg/loî 1.312 mg/l 0.004 mg/l 0.059 mg/loî

33 ²ûÿû¶ðÛs}~W\{ 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî 0.05 mg/l 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî

34 ÖÛs}~W\{ 0.23 mg/l 0.47 mg/l 0.14 mg/l 0.54 mg/l 0.06 mg/l 1.15 mg/l

35 �Ûs}~W\{ 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî 0.01 mg/loî

36 úøú¶ðÛs}~W\{ 11.4 mg/l 10.5 mg/l 10.4 mg/l 9.4 mg/l 14.1 mg/l 18.3 mg/l

37 þó¼óÛs}~W\{ 0.155 mg/l 0.197 mg/l 0.097 mg/l 0.181 mg/l 0.181 mg/l 0.191 mg/l

38 yW{´ºó 2.7 mg/l 2.4 mg/l 3.0 mg/l 2.3 mg/l 2.9 mg/l 16.5 mg/l

39 »û·¶ð1þ°ý·¶ð{ÿ|þÿ 43 mg/l 43 mg/l 59 mg/l 41 mg/l 40 mg/l 70 mg/l

40 ¼~ë}{ 139 mg/l 137 mg/l 144 mg/l 138 mg/l 140 mg/l 174 mg/l

41 ö´ºó}÷�gv 0.02 mg/loî 0.02 mg/loî 0.02 mg/loî 0.02 mg/loî 0.02 mg/loî 0.02 mg/loî

42 ¸·º¹ÿó 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000004 mg/l

43 ÿ0ññû´½üûýºüû 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî 0.000001 mg/loî

44 ß´ºó}÷�gv 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî 0.002 mg/loî

45 õ·þüûÞ 0.0005 mg/loî 0.0005 mg/loî 0.0005 mg/loî 0.0005 mg/loî 0.0005 mg/loî 0.0005 mg/loî

46 o�{ÿÿÿÿÿ 0.5 mg/l 0.5 mg/l 0.5 mg/l 0.4 mg/l 0.4 mg/l 1.1 mg/l

47 ÿÿt

48 w

49 í�

50 òþ 4.2 þ 5.6 þ 3.5 þ 9.4 þ 2.3 þ 14.3 þ

51 ïþ 0.6 þoî 1.9 þ 0.5 þoî 8 þoî 0.1 þoî 1.4 þoî

; Þ�g¿ÞÏ

; ²óòû²kú} 0.75 mg/l 0.85 mg/l 0.63 mg/l 0.49 mg/l 0.48 mg/l 1.46 mg/l

îÜÿ~þ0|î}ÿ}ÿN¯è4ß|5ÿzüm||ÿÿ
Oû1÷ß Oû2÷ß Oû3÷ß Oû4÷ß Oû5÷ß Oû6÷ß

R5.5.10 R5.5.10 R5.5.10 R5.5.10 R5.5.10 R5.5.10

O}û O}û O}û O}û O}û O}û

7.9 7.9 8.0 7.8 7.9 8.0 

u~zw u~zw u~zw _íû{sí u~zw _íû{sí

O}û O}û O}û O}û O}û O}û

7 î��þ



№ 試験項目

※ 水温 16.0 ℃ 18.0 ℃ 18.0 ℃

※ 残留塩素 0.10 ｍｇ/l以上 0.48 mg/l 0.86 mg/l 0.34 mg/l

1 一般細菌 100 個/ml以下 0 個/ml 0 個/ml 0 個/ml

2 大腸菌

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/l以下

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/l以下

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/l以下

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/l以下

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/l以下

8 六価クロム化合物 0.05 mg/l以下

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/l以下

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/l以下 0.001 mg/l未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/l以下 0.08 mg/l

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/l以下 0.13 mg/l

13 ホウ素及びその化合物 1 mg/l以下

14 四塩化炭素 0.002 mg/l以下 0.0002 mg/l未満

15 １，４‐ジオキサン 0.05 mg/l以下 0.005 mg/l未満

16 
シス-１，２‐ジクロロエチレン及びト

ランス‐１，２‐ジクロロエチレン
0.04 mg/l以下

17 ジクロロメタン 0.02 mg/l以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/l以下

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/l以下

20 ベンゼン 0.01 mg/l以下 0.001 mg/l未満

21 塩素酸 0.6 mg/l以下 0.13 mg/l

22 クロロ酢酸 0.02 mg/l以下 0.002 mg/l未満

23 クロロホルム 0.06 mg/l以下 0.012 mg/l

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/l以下 0.006 mg/l

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/l以下 0.004 mg/l

26 臭素酸 0.01 mg/l以下 0.001 mg/l未満

27 総トリハロメタン 0.1 mg/l以下 0.024 mg/l

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/l以下 0.011 mg/l

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/l以下 0.006 mg/l

30 ブロモホルム 0.09 mg/l以下 0.002 mg/l

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/l以下 0.008 mg/l未満

32 亜鉛及びその化合物 1 mg/l以下 0.002 mg/l

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/l以下 0.03 mg/l

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/l以下 0.03 mg/l未満

35 銅及びその化合物 1 mg/l以下 0.01 mg/l未満

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/l以下 22.9 mg/l

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/l以下 0.001 mg/l

38 塩化物イオン 200 mg/l以下 20.8 mg/l 22.2 mg/l 22.1 mg/l

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/l以下 62 mg/l

40 蒸発残留物 500 mg/l以下 181 mg/l

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/l以下 0.02 mg/l未満

42 ジェオスミン 0.00001 mg/l以下

43 ２‐メチルイソボルネオール 0.00001 mg/l以下

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/l以下

45 フェノール類 0.005 mg/l以下 0.0005 mg/l未満

46 有機物（ＴＯＣ） 3 mg/l以下 0.9 mg/l 0.9 mg/l 1.0 mg/l

47 ｐＨ値 5.8～8.6 mg/l以下

48 味

49 臭気

50 色度 5 度以下 0.6 度 0.8 度 0.7 度

51 濁度 2 度以下 0.1 度未満 0.1 度未満 0.1 度未満

令和５年度　水質検査結果一覧表〔浄水〕（宗道浄水場系）
基準値 R5.4.12 R5.5.10 R5.6.7

-

検出されないこと 不検出 不検出 不検出

7.2 7.4 7.4

異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

水道法水質基準判定 ○ ○ ○



令和４年度　水質検査結果一覧表〔原水〕（宗道浄水場系）

※ 水温 18.0 ℃ 18.0 ℃

1 一般細菌 8 個/ml 0 個/ml

2 大腸菌

3 カドミウム及びその化合物 0.0003 mg/l未満 0.0003 mg/l未満

4 水銀及びその化合物 0.00005 mg/l未満 0.00005 mg/l未満

5 セレン及びその化合物 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

6 鉛及びその化合物 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

7 ヒ素及びその化合物 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

8 六価クロム化合物 0.002 mg/l未満 0.002 mg/l未満

9 亜硝酸態窒素 0.004 mg/l未満 0.004 mg/l未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.05 mg/l未満 0.05 mg/l未満

12 フッ素及びその化合物 0.14 mg/l 0.13 mg/l

13 ホウ素及びその化合物 0.1 mg/l未満 0.1 mg/l未満

14 四塩化炭素 0.0002 mg/l未満 0.0002 mg/l未満

15 １，４‐ジオキサン 0.005 mg/l未満 0.005 mg/l未満

16 
シス-１，２‐ジクロロエチレン及びト

ランス‐１，２‐ジクロロエチレン
0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

17 ジクロロメタン 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

18 テトラクロロエチレン 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

19 トリクロロエチレン 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

20 ベンゼン 0.001 mg/l未満 0.001 mg/l未満

21 塩素酸

22 クロロ酢酸

23 クロロホルム

24 ジクロロ酢酸

25 ジブロモクロロメタン

26 臭素酸

27 総トリハロメタン

28 トリクロロ酢酸

29 ブロモジクロロメタン

30 ブロモホルム

31 ホルムアルデヒド

32 亜鉛及びその化合物 0.009 mg/l未満 0.001 mg/l未満

33 アルミニウム及びその化合物 0.01 mg/l未満 0.01 mg/l未満

34 鉄及びその化合物 0.11 mg/l 0.19 mg/l

35 銅及びその化合物 0.01 mg/l未満 0.01 mg/l未満

36 ナトリウム及びその化合物 16.4 mg/l 13.5 mg/l

37 マンガン及びその化合物 0.053 mg/l 0.086 mg/l

38 塩化物イオン 2.6 mg/l 2.7 mg/l

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 52 mg/l 54 mg/l

40 蒸発残留物 155 mg/l 153 mg/l

41 陰イオン界面活性剤 0.02 mg/l未満 0.02 mg/l未満

42 ジェオスミン 0.000001 mg/l未満 0.000001 mg/l未満

43 ２‐メチルイソボルネオール 0.000001 mg/l未満 0.000001 mg/l未満

44 非イオン界面活性剤 0.002 mg/l未満 0.002 mg/l未満

45 フェノール類 0.0005 mg/l未満 0.0005 mg/l未満

46 有機物（ＴＯＣ） 0.9 mg/l 0.8 mg/l

47 ｐＨ値

48 味

49 臭気

50 色度 5.0 度 4.9 度

51 濁度 0.1 度未満 0.1 度未満

※ 嫌気性芽胞菌

※ アンモニア態窒素 1.20 mg/l 1.04 mg/l

千代川1号井 千代川2号井

R5.5.10 R5.5.10

不検出 不検出

8.0 7.9 

異常なし 異常なし

不検出 不検出

№ 試験項目


